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Inledning

Behov Förutsättningar
Eskilstuna 107 800 invånare – 98 500 anslutna

Ledningslängd: 173 mil ​

Produktion dricksvatten:  10 Mm³/år

Rening avloppsvatten: 20 Mm³/år

Strängnäs 38 800 invånare – 31 500 anslutna

Ledningslängd: 100 mil

Inköp dricksvatten: 2,8 Mm³/år

Rening avloppsvatten: 4,3 Mm³/år



Vägen mot klimatneutral VA
Kommun-

övergripande mål

Klimatfärdplan 
anläggningsprojekt

Projekterings-
anvisningar SVU VA-

specifika 
hållbarhetskrav

Klimatneutrala
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Målområden
Minskad klimatpåverkan från
VA-anläggningarnas drift

Process- och energieffektivisering

Tillgängliggörande av resurser/energi
Biogas

Slam till åkermark

Fossilfria drivmedel till
fordon och maskiner

HVO100

Elektrifiering 

Minskad klimatpåverkan från
CO2-intensiva material

Betong

Stål

Asfalt

Klimatberäkningar i anläggningsprojekt

Utan åtgärd

Projekterad åtgärd

Utförd åtgärd 

Effektiv och lokal masshantering
Mellanlagring

Schaktåtervinning



Exempel – Förnyelse 
S1/Rinmansgatan
Eskilstunas största pumpstation och föråldrade ledningar
i stort behov av förnyelse

Genomförs i partnering 2023-2027, investering 456 Mkr

Metod styrd borrning istället för traditionell schakt där möjligt

 Effektiv (åter)användning av spont

 Effektiv masshantering (mellanlagring, återanvändning)

 Effektiva materialtransporter

Markförstärkning med Multicem istället för kalkcement

Cirkulärt material för restfyll

Betong Eco-steg 2 till Eco-steg 4

Klimatförbättrad armering

Klimatförbättrad asfalt

HVO100 i alla grävmaskiner istället för diesel mk1



Exempel - beräkningar



Nycklar för framgång

ORGANISATION KOMPETENS VERKTYG

Sätt igång! Även en liten handling har större 
betydelse än att inte göra någonting alls



Frågor och reflektion
Vad är ert största hinder för att ställa klimatkrav?

Vilka framgångsfaktorer ser ni i era organisationer?

Hur kan vi stötta varandra i att följa upp och utvärdera klimatarbetet?

Hur främjar vi innovation och minskar risker?



Tack

Anna Lundell Ekwall
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